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Danke, dass Sie sich fiir die LEAKCOMP* 1C Ableitstromkompensation
von EPA entschieden haben!

Wenn Sie technische Fragen haben, rufen Sie uns geme an:
Tel.: +49 (0)6181 — 9704 - 0

Aktuelle Infos zum Produkt finden Sie auf www.leakcomp.de und www.epa.de.
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Wichtige grundlegende Informationen

1 Wichtige grundlegende Informationen
11 Impressum
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LEAKCOMP® 1C

HW 1.2

Alle Rechte, einschlieBlich der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen Medien, bleiben EPA GmbH vorbehalten. Eine gewerbliche Nutzung oder
Weitergabe der in diesem Produkt verwendeten Texte, gezeigten Modelle, Zeichnungen
und Fotos sind nicht zulassig. Die Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung
weder teilweise noch ganz reproduziert, gespeichert oder in irgendeiner Form oder mittels
irgendeines Mediums (ibertragen, wiedergegeben oder lbersetzt werden.
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Wichtige grundlegende Informationen

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die fiir die auszufiihrenden Tétigkeiten bei der
Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produktes tiber
entsprechende Qualifikationen verfiigen.

Haftung

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und
sonstige Bezeichnungen kénnen auch ohne besondere Kennzeichnung (z. B. als Marken)
gesetzlich geschiitzt sein. EPA GmbH Ubernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung
fiir deren freie Verwendbarkeit.

Bei der Zusammenstellung von Abbildung und Texten wurde mit groRter Sorgfalt
vorgegangen. Trotzdem konnen Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewahr.

Die Informationen dienen allein der Kundeninformation und enthalten keinerlei
Zusicherungen oder verbindliche Gewahrleistungen. Verbindliche Aussagen kénnen nur
auf konkrete Anfragen abgegeben werden.

Der Inhalt der vorliegenden Gebrauchsanleitung gilt zum Zeitpunkt der Drucklegung als
richtig. Zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Entwicklungsarbeit behélt sich der
Hersteller das Recht vor, die Spezifikation des Produktes und seine Leistungsdaten sowie
den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung, in technischer sowie in kommerzieller Hinsicht,
ohne vorherige Ankiindigung zu @ndern. Die aktuelle Version wird unter
www.LEAKCOMP.de oder www.EPA.de zur Verfligung gestellt.

Eine Haftung der Firma EPA GmbH fiir jegliche Schaden, die sich aus einer fehlerhaften
Nutzung dieser Gebrauchsanleitung oder fehlerhafte, falsche oder nicht passende
Installation oder Einstellung ergeben, wird ausgeschlossen. Betriebsunterbrechungen,
entgangener Gewinn sowie Verlust von Informationen und Daten oder
Mangelfolgeschaden sind ausgeschlossen, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz
oder in Fallen des Vorsatzes, der groben Fahrldssigkeit oder wegen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird.

Allgemeine Gleichbehandlung

EPA GmbH ist sich der Bedeutung der Sprache in Bezug auf die Gleichberechtigung von
Frauen und Ménnern bewusst und stets bemiht dessen Rechnung zu tragen. Dennoch
musste aus Griinden der besseren Lesbarkeit auf die durchgéngige Umsetzung
differenzierender Formulierungen verzichtet werden.

Eingetragene Marken
Markenzeichen bzw. Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und
werden in dieser Anleitung in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht.

Das Fehlen einer derartigen Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich hierbei um einen
freien Namen im Sinne des Marken- und Warenzeichenrechts handelt.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 5von 34
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1.6 Symbole und Signalwérter

Wichtige gr de Infor

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser
Dokumentation folgende Symbole und Signalwérter verwendet:

Symbol/Signalwort

A\

A GEFAHR
A WARNUNG
A VORSICHT

BEACHTEN

HINWEIS

Bedeutung

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die
eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen
wird, wenn sie nicht vermieden wird.

Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die
eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Macht Sie auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die
eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich
ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von
Sicherheitsinformationen aufmerksam.

Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von
Sicherheitsinformationen aufmerksam.

Macht Sie auf mégliche Sachschaden und andere
wichtige Informationen aufmerksam.

Installation nur durch Elektrofachkraft (IEC 60417-6182).

LEAKCOMP® 1C

www.leakcomp.de 6 von 34



Wichtige grundl; de Infor
1.7 Kennzeichnung am Produkt
Abbildung Beschreibung
o= LED-Anzeigen
LED blau: Statusanzeige (RUN)
LED rot: Fehleranzeige (ERROR)
Anschlusskl Bel g

PE C1 C2

Netzanschluss (Phase und Neutralleiter): L/N
Schutzleiter-/Kompensationsanschluss: PE
Auswahl Kompensation 5 mA oder 11 mA:  c1/C2

Frekraios EPA%
D bel

63486 Bruchkot
Tel. +49(0) 618197040

Web: wwwleakcomp de €
Festkompensation fiir Ableitstrome ©
einphasiger Verbraucher §
Typ: LEAKCOMPR1C
Bemessungsspamnung:  200V/50Hz &
Kompensation: SmA/11mA &
Temperaturbereich: -10.+40°C Es
Schutzart 1P2) a
Version: HW1.2 5

Typenschild

Herstellerangaben und technische Daten

1.8 CE-Zeichen

Die CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des Gerates. c €

Das Gerét erfiillt die relevanten grundlegenden Anforderungen aller anwendbaren
EU-Richtlinien. Die Konformitatserklarung finden Sie im Kapitel ,Konformitatserklarung”.

1.9 EMV-Grenzwertklasse

LEAKCOMP® 1C erfiillt die Grenzwerte fiir Stéraussendungen geman DIN EN 55011 /
CISPR 11 Klasse B Gruppe 1. Die Stérfestigkeit entspricht der DIN EN 61000-6-2.

Das Gerét ist nach DIN EN 61326-1 (VDE 0843-20-1) klassifiziert und ist fiir den Einsatz
in Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereichen sowie industrieller Umgebung geeignet.

LEAKCOMP® 1C
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Wichtige grundl Informati
110  Konformitatserklarung
- [ §
EPA%
Konformitétserklarung =
Declaration of Conformity —
Dokument Nr.: CEK1708005
Document No.
Hersteller EPA GmbH, Fliederstrafie 8, 63486 Bruchksbel, Germany
Manufacturer.
Product description: Leakage current fixed-compensation
Produktgruppe: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate
Product category. for e
Typenbezeichnung: LEAKCOMP®1C
Type / Mode!

Die Produkte sind in Ubereinstimmung mit den folgenden Richtlinien:
‘The products are in accordance with the following directives:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014
Low-Voltage Directve 2014/35'EC as of February 26, 2014

EMV-Richtlinie 2014/30/EU vom 26. Februar 2014
EMC Drrective 2014/306EC as of February 26, 2014

Bei der Fertigung und Priifung der Produkte wurden die folgenden Normen zur Anwendung gebracht:
The products have been nd tested

Sicherheitsbestimmungen:  DIN EN 61010-1:2011-07; VDE 0411-1:2011-07
‘Safety requremers:

EMV-Anforderungen: DIN EN 561326-1:2013-07; VDE 0843-20-1:2013-07
EMC requirements.
Ort, Datum: Bruchkabel, 30.08.2017
Place and date of issue:
e
Unterschrift: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Pemsel /23

Sigrature

Funktion: Geschafisfohvrer | Functin: Managing Director

EPA

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 8von 34
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Wichtige grundlegende Informationen

Produktbeschreibung

In der Industrie kommen immer haufiger Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter)
fiir den Personen- und Brandschutz zum Einsatz. Die modernen Komponenten in der
Automatisierungstechnik erzeugen systembedingt Ableitstrome. Diese sogenannten
Lbetriebsbedingten” Ableitstrome werden von den RCD-Schutzeinrichtungen als
Differenzstrome erkannt und fiihren so haufig zu unsicheren Betriebszustédnden oder zu
deren Abschaltung. Der Fehlerstrom-Schutzschalter kann nicht zwischen den
betriebsmaRigen Ableitstromen und den echten Fehlerstrémen unterscheiden.

EPA LEAKCOMP® 1€ dient der Kompensation kapazitiver Ableitstréme mit einer
Frequenz von 50 Hz, die durch EMV-Filtermanahmen bei einphasigen Verbrauchern
(wie z. B. bei Netzgeraten, Frequenzumrichtern, USVs, Leuchten, Netzfiltern usw.)
entstehen.

Das Ableitstrom-Festkompensationsgerat LEAKCOMP® 1C kommt in elektrischen
Anlagen, Maschinen oder Geraten zum Einsatz, welche 50 Hz Ableitstrdme verursachen
und an Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB, Fl) betrieben werden sollen.

LEAKCOMP® 1C kompensiert die, bei einphasigen Verbrauchern auftretenden
betriebsbedingten Ableitstrome und verhindert somit Fehlausldsungen von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen, welche durch zu hohe 50 Hz Ableitstrdme hervorgerufen werden.
Die Funktionalitat ist bei allen handelsublichen Fehlerstromschutzschaltern der Typen A,
F, B und B+ gegeben (idealerweise mit Kurzzeitverzégerung; ein geeigneter Typ ist je
nach Vorschrift auszuwahlen!).

Die Hohe des 50-Hz-Kompensationsstroms liegt bei 5 mA und kann Uber eine Briicke
(Jumper) auf 11 mA erhoht werden. Reicht der Kompensationsstrom nicht aus, um den
Ableitstrom ausreichend zu kompensieren, kdnnen weitere LEAKCOMP® 1C parallel
geschaltet werden.

Der LEAKCOMP® 1C besitzt als Anzeigeelemente zwei Leuchtdioden.

Die blaue LED dient als Betriebsanzeige und signalisiert das Vorhandensein der
Netzspannung und fehlerfreien Betrieb. Das Vertauschen von Phase und Neutralleiter,
eine hohe Neutralleiterspannung (Potenzialunterschied zwischen Neutral- und
Schutzleiter) oder das Fehlen des Schutzleiters am LEAKCOMP® 1C, wird {iber die rote
LED signalisiert.

BEACHTEN

Neben den 50 Hz Ableitstromen, kénnen auch Ableitstrome anderer Frequenz
auftreten, die nicht von LEAKCOMP® 1C kompensiert werden. Auch fiir diese Félle
bietet EPA eine entsprechende Losung an.

Fur eine Ableitstrommessung mit Bewertung der Auslastung des Fehlerstrom-

Schutzschalters, empfehlen wir den Einsatz des Ableitstrom-Analysesystems
EPA LEAKWATCH (Infos unter www.leakwatch.de).

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 9 von 34
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Ableitstromkompensation
LEAKCOMP® 1C

EPA-Artikel-Nr.:
50275675

Betriebsanleitung
LEAKCOMP® 1C
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise A

g Ver des Gerits

Einsatzbereich

EPA LEAKCOMP® 1€ dient der Kompensation kapazitiver Ableitstrdme mit einer
Frequenz von 50 Hz, die durch EMV-FiltermaRnahmen bei einphasigen Verbrauchern
entstehen.

Das Ableitstrom-Festkompensationsgerdt LEAKCOMP® 1C kommt in elektrischen
Anlagen, Maschinen oder Geraten zum Einsatz, welche 50 Hz Ableitstrdme verursachen
und an Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB, Fl) betrieben werden sollen.

LEAKCOMP® 1C kompensiert die, bei einphasigen Verbrauchern auftretenden
betriebsbedingten Ableitstrdme und verhindert somit Fehlausldsungen von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen, welche durch zu hohe 50 Hz Ableitstrome hervorgerufen werden.
Die Funktionalitat ist bei allen handelsiiblichen Fehlerstromschutzschaltern der Typen A,
F, B und B+ gegeben (idealerweise mit Kurzzeitverzégerung; ein geeigneter Typ ist je
nach Vorschrift auszuwahlen!).

BEACHTEN

Betriebsbedingte Ableitstrome kénnen Frequenzen # 50 Hz annehmen und eine
Fehlausldsung der Fehlerstromschutzeinrichtung verursachen.

Fortsetzung auf der Folgeseite

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 11 von 34
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Fortsetzung

Sicherheitshinweise

2.1.2  Unzulassige Betriebszustande

A GEFAHR

Es muss sichergestellt sein, dass LEAKCOMP® 1C immer gemeinsam mit dem
LAbleitstromerzeuger” zu- und abgeschaltet wird, um eine Uberkompensation
ausschlieBen zu kdnnen.

Eine Uberkompensation ist unzuldssig, d. h. der Kompensationsstrom darf nicht
hoher sein, als der Ableitstrom.

Der Einzelbetrieb ohne ,Ableitstromerzeuger” ist unzulassig.

A VORSICHT

LEAKCOMP® 1C darf nur unter den Bedingungen und fiir die Zwecke eingesetzt
werden, fir die es konstruiert wurde (siehe auch Kapitel ,BestimmungsgemaRe
Verwendung®).

Es sind besonders die Sicherheitshinweise und die Technischen Daten mit den
Umgebungsbedingungen zu beachten.

Die Betriebssicherheit ist bei Modifikation oder nicht bestimmungsgeméaRem Einsatz
nicht gewéahrleistet.

Hohe Spannungsunterschiede zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter,
kénnen das Gerat iiberlasten bzw. zerstoren.

Starke elektromagnetische Felder konnen die Funktion des Gerétes beeinflussen.
AuRere mechanische Belastungen sind nicht erlaubt.

BEACHTEN
Das Gerat ist nicht geeignet fiir
« die Reduzierung von Ableitstromen # 50 Hz,

« die Reduzierung von betriebsbedingten 150 Hz - Ableitstromen an 3-phasigen
Geraten (Servo- oder Frequenzumrichtern),

« die Reduzierung von betriebsbedingten Ableitstrémen zum Zwecke der Ein-
haltung von normativen Héchstgrenzen fiir Ableitstrome (z. B. 3,5 mA — Grenze
bei mobilen Geraten geman EN 50178 und 10 mA — Grenze bei Maschinen
geman EN 60204-1),

« die Reduzierung von Ableitstromen, die hoher sind als fiir das Gerét spezifiziert,
« die Verwendung an Fl-Schutzschaltern vom Typ AC (in Deutschland unzulassig!),
* Anlagen/Maschinen mit Riickspeise-Betrieb,

« explosionsgefahrdete Bereiche.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 12 von 34
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Sicherheitshinweise

Anforderungen an das Personal

A WARNUNG
Installation und Arbeiten am LEAKCOMP® 1C diirfen ausschlieRlich von @

dafiir qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

Qualifiziertes Personal im Sinne dieser Betriebsanleitung sind

Elektrofachkrafte, die mit der Installation, Montage, Inbetriebnahme und Bedienung
des Gerates sowie den damit verbundenen Gefahren vertraut sind. Dariiber hinaus
verfiigen sie durch ihre fachliche Ausbildung liber Kenntnisse der einschlagigen
Normen und Bestimmungen.

Reparaturen diirfen nur durch autorisierte Reparaturstellen vorgenommen werden.
Eigenmachtige, unbefugte Eingriffe kénnen zu Sachschéden fiihren.

Die Gewabhrleistung durch EPA GmbH erlischt in diesem Fall.

Verantwortlichkeit

A WARNUNG

Elektronische Gerate sind grundsétzlich nicht ausfallsicher. Der Errichter und/oder
Betreiber der Maschine bzw. Anlage ist dafiir verantwortlich, dass bei Ausfall des
Gerates oder Auslosung der Fehlerstromschutzeinrichtung die Anlage / Maschine in
einen sicheren Zustand gefiihrt wird.

Sicherheitsanforderungen an elektrische Steuerungen werden in der DIN EN 60204-1;
VDE 0113-1 “Sicherheit von Maschinen” im Kapitel “Elektrische Ausriistung von
Maschinen” aufgezeigt. Diese dienen der Sicherheit von Personen und Maschinen
sowie der Erhaltung der Funktionsfahigkeit der Maschine oder Anlage und sind zu
beachten.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 13 von 34
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Sicherheitshinweise

Anschluss

A WARNUNG vor gefahrlicher elektrischer Spannung!
Lebensgefahr durch Str hlag! Tod oder sch Verl g
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind die Vorsichtsmanahmen zu
beachten.

Bei samtlichen Arbeiten miissen die Unfallverhlitungsvorschriften fiir elektrische
Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.

A WARNUNG

Die Klemmen C1 und C2 sind ausschlieRlich fiir den Zweck der Steuerung des
LEAKCOMP® 1€ bestimmt. Sie diirfen nicht fiir einen anderen Zweck verwendet
werden.

Das Potenzial an den Klemmen C1 und C2 liegt auf Level N (Neutralleiter) der
Netzspannung. Aus Sicherheitsgriinden miissen die Relaiskontakte (falls verwendet)
folglich eine Spannungsfestigkeit von mindestens 230 V AC aufweisen und die
Verbindungskabel / Briicke an C1 und C2 entsprechend isoliert sein.

A VORSICHT

Das Gerat muss mit der in den technischen Daten spezifizierten Spannung versorgt
werden. Eine zu hohe Spannung kann das Gerét zerstoren.

Uberspannungen zwischen den Anschliissen kénnen das Gerat zerstoren.
Das Gerat muss bei Spannungsfreiheit fest montiert werden.

Der PE-Anschluss des LEAKCOMP® 1C ist fest und niederohmig mit dem
Schutzleiter (PE) zu verbinden.

Der LEAKCOMP® 1C darf nur in TN-S Netzen betrieben werden.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de
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Sicherheitshinweise

25 Beachtung der Betriebsanleitung

BEACHTEN

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Sie enthalt wichtige Informationen fiir die
Installation und den Betrieb des LEAKCOMP® 1C.

Der LEAKCOMP® 1€ wurde vollstandig gepriift und hat das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu
erhalten, muss der Anwender die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung beachten.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, Gbernehmen
wir keine Haftung.

Diese Anleitung ist Teil des Produktes und gilt ausschlieBlich fiir das
LEAKCOMP® 1C Ableitstromkompensationsgerit der Firma EPA GmbH.

Geben Sie diese Betriebsanleitung an den Anlagenbetreiber / Endkunden /
Servicetechniker weiter, damit diese bei Bedarf zur Verfligung steht.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen sorgfaltig
auf, damit diese bei Bedarf zur Verfiigung stehen.

Diese Gebrauchsanleitung (in deutscher Sprache) ist die Originalfassung.

IOnw-HcCcmo
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Technische Daten

IOnw-HcCcmo

3 Technische Daten
31 Bemessungsdaten
Netzform TN-S System (L/N/PE)

Bemessungsspannung 230 VAC 10 %, 1-phasig
Bemessungsfrequenz 50Hz+1%
Kompensationsfrequenz 50Hz+1%
. max. 11 mA (RMS)
Kompensationsstrom auswiihibar: 5 mA oder 11 mA (mit Briicke C1-C2)
Verlustleistung <2 VA
Betrieb: -10..+40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung: -20..+75°C

Transport:  -20..+75 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit

<80%, ohne Kondensation

Luftdruck 70..106 kPa

Abmessungen 17,5 x 90 x 56,4 mm

Gewicht ca.65¢g

Montage / Befestigung auf Tragschiene DIN EN 50022, Einbaulage beliebig
Netzanschluss: LN

Anschliisse Schutzleiter- / Kompensationsanschluss: ~ PE
Auswahl Kompensationsstrom 5/ 11 mA:  C1 C2
Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm? (14 AWG) massiv

max. 1,5 mm? (16 AWG) flexibel mit Hiilse
Anzugsdrehmoment: max. 0,8 Nm
: LED blau: Betriebs-/Statusanzeige (RUN)

Anzeigen LED rot: Fehleranzeige (ERROR)

Schutzart 1P20

Beriihrungsschutz DGUV V3 (BGV A3)

Brennverhalten UL94 V-0

Gehéusematerial PA

EMV EN 61326-1, EN 55011 (Klasse B), EN 61000-6-2

Sicherheit EN 61010-1

Konformitat CE, RoHS (2011/65/EU)
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Technische Daten

3.2 Abmessungen
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Alle MaRe sind in mm angegeben. Toleranz +1 mm. Anderungen vorbehalten.
Aktuelle CAD-Dateien sind unter www.epa.de downloadbar.
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Funktion

Funktion

Funktionale Beschreibung

Ausgangssituation

In der Industrie werden immer haufiger Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) fiir
den Personen- und Brandschutz eingesetzt. Die modernen Komponenten in der
Automatisierungstechnik (wie z. B. Frequenzumrichter, NetZfilter, Schaltnetzteile,
geschirmte Motorleitungen usw.) erzeugen systembedingt Ableitstrome. Diese
sogenannten ,betriebsbedingten” Ableitstrome werden von den RCD-Schutzeinrichtungen
als Differenzstréome erkannt und fiihren so haufig zu unsicheren Betriebszustéanden oder
zur Abschaltung der Anlage. Der Fehlerstromschutzschalter kann nicht zwischen den
betriebsmaRigen Ableitstrdmen und den echten Fehlerstrémen unterscheiden.

Anwendung

Um ein unerwiinschtes Auslésen des Fehlerstromschutzschalters zu vermeiden, wird ein
Geréat benotigt, das kapazitive Ableitstrdme mit einer Frequenz von 50 Hz kompensieren
kann. Das Ableitstrom-Festkompensationsgerat LEAKCOMP® 1C wurde speziell fiir
diesen Zweck entwickelt (Kompensationsstrom auswéhlbar 5 oder 11 mA). Es kommt in
elektrischen Anlagen oder Maschinen zum Einsatz, in denen (meist einphasige) Gerate
mit integriertem EMV-Filter an Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) oder Fehlerstrom-
Schutzschaltern (RCCB, Fl) mit Bemessungsfehlerstrémen I, = 30 mA oder hoher (nach
DIN VDE 0100-530) betrieben werden.

LEAKCOMP® 1C

Der LEAKCOMP® 1C kompensiert die in der Anlage / Maschine auftretenden
betriebsbedingten Ableitstrome und verhindert somit Fehlausldsungen von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen, welche durch zu hohe 50 Hz Ableitstréme hervorgerufen werden.

Diese Funktionalitét ist bei allen handelstiblichen Fehlerstrom-Schutzschaltern vom Typ
A, F, B und B+ gegeben (kurzzeitverzégerte (KV) Ausfiihrung empfohlen). Die Hohe des
50-Hz-Kompensationsstroms liegt bei 5 mA und kann (iber eine Drahtbriicke auf 11 mA
erhéht werden. Reicht der Kompensationsstrom nicht aus, um den Ableitstrom
ausreichend zu kompensieren, kdnnen weitere LEAKCOMP® 1C parallel geschaltet
werden.

Der LEAKCOMP® 1C besitzt als Anzeigeelemente zwei Leuchtdioden:

Die blaue LED dient als Betriebsanzeige und signalisiert das Vorhandensein der
Netzspannung und fehlerfreien Betrieb.

Uber die rote LED wird ein Geréatefehler signalisiert. Folgende Fehler werden erkannt:
* Vertauschen von Phase und Neutralleiter
* Fehlen des Schutzleiters

* Hohe Neutralleiterspannung
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Funktion

4.2 Fl-Auslastung bewerten

Fir eine Ableitstrommessung und Bewertung der Auslastung des Fl-Schutzschalters,
empfehlen wir den Einsatz des Ableitstrom-Analysesystems EPA LEAKWATCH
(weitere Infos unter www.leakwatch.de).
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Funktion

Vergleich Ableitstrom mit und ohne LEAKCOMP® 1C

Nachfolgend sehen Sie beispielhaft eine Fast Fourier Transformation (FFT) zur Ermittiung
der Frequenz und der Amplitude des Ableitstromes. Gemessen wurde ein handels-
(ibliches einphasiges Schaltnetzteil mit integriertem EMV-NetZfilter. Die rote Linie zeigt die
Ausléseschwelle eines 30 mA Fl-Schutzschalters (hier EPA RCCB1).

Ableitstrom ohne LEAKCOMP® 1C

ieranlyse | etetioerte | RCD-Auslastung | 76 % RMS 20,9 mA

10-
3-

:
i
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Der gemessene 50 Hz Ableitstrom betragt in diesem Beispiel 20,9 mA und die Auslastung
des FI-Schutzschalters liegt bei 76%.

Da ein 30 mA Fehlerstromschutzschalter normativ bereits bei 15 mA (50% des
Bemessungsfehlerstroms la,) auslosen kann, ist dieser Wert kritisch zu betrachten.

Damit der Fehlerstromschutzschalter betriebssicher arbeitet, sollte der Ableitstrom bei
50 Hz moglichst unter 15 mA liegen.

» Der Fehlerstromschutzschalter kann nicht betriebssicher arbeiten! Eine Auslésung
aufgrund des hohen 50 Hz Ableitstroms ist sehr wahrscheinlich.

Ableitstrom mit LEAKCOMP® 1C

eranayse | eftetimerte | RCD-Auslastung RMS 10,8 mA

i 7

K
10 m
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Der gemessene 50 Hz Ableitstrom betragt in diesem Beispiel 10,8 mA und die Auslastung
des Fl-Schutzschalters liegt bei 37%.

Mit Hilfe des LEAKCOMP® 1C wird der 50 Hz Ableitstrom auf 10,8 mA reduziert und liegt
somit unter der moglichen Ausléseschwelle von 15 mA (50% des Bemessungsfehler-
stroms lan).

» Der Fehlerstromschutzschalter kann betriebssicher arbeiten! Keine Auslosung mehr
aufgrund des 50 Hz Ableitstroms.
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Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspacken

5 Anlieferung, innerbetrieblicher Transport, Auspacken

5.1 Anlieferung

Den Lieferumfang finden Sie im Kapitel ,Lieferumfang*.

Alle LEAKCOMP® 1C Gerite sind werkseitig gepriift und haben das Werk in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

A WARNUNG
Vor Gebrauch die Betriebsanleitung sorgfaltig lesen!

5.2 Innerbetrieblicher Transport

Fiir den Transport ist das Geréat gegen duRere Einfliisse (Erschitterung, Temperatur,
Schmutz etc.) zu schiitzen. Es gelten die Transportbedingungen, wie im Kapitel
,Lagerung und Transport* beschrieben.

5.3 Auspacken

BEACHTEN
Untersuchen Sie das Geréat auf dulRere Beschadigungen.
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung und die Betriebsanleitung auf.
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Lagerung und Transport

6 Lagerung und Transport

6.1 Umgebungsbedingungen

Lagerung -25 °C bis +55 °C  (EN 60721-3-1, 1K3)
Transport -25 °C bis +70 °C  (EN 60721-3-1, 2K3)
Feuchte-Beanspruchung Betauung nicht zulassig, rel. Luftfeuchte < 80 %
Verschmutzung Verschmutzungsgrad 2 (EN 50178)

A VORSICHT

Sachschédden méglich

Gefahr der Beschadigung des Geréates durch nicht sachgerechte Lagerung oder
Transport!

HINWEIS

Sollte das Gerat bei extremen Temperaturen transportiert worden sein, benétigt es
vor dem Betrieb eine Akklimatisierung von mindestens 2 Stunden.

Starke Vibrationen, St6Re, Schocks und Verschmutzungen (Flissigkeiten und feste
Fremdkorper) sind unbedingt zu vermeiden! Diese kdnnen zu Sachschéden fiihren.

6.2 Lagerung

Lagern Sie LEAKCOMP® 1C grundsatzlich fachgerecht.

Die Lagerung muss in trockenen, geschlossenen Raumen erfolgen.
6.3 Transport

Transportieren Sie LEAKCOMP® 1C generell sachgerecht in der Originalverpackung.
Fir den Transport kann die mitgelieferte Verpackung verwendet werden.
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Installation

7 Installation
7.1 OiLiIEI. itshil i zur | Ilati 1
A GEFAHR
g Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung!
Lebensgefahr durch Str hlag! Tod oder schwere Verletzungen!
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind VorsichtsmaRnahmen zu
beachten.
A GEFAHR

Die Montage des LEAKCOMP® 1C darf nur durch eine autorisierte und qualifizierte
Fachkraft erfolgen, die mit den einschldgigen Sicherheitsvorschriften vertraut ist.

Arbeiten in gefahrlicher Nahe elektrischer Anlagen sind nur nach Anweisung einer
verantwortlichen Elektrofachkraft und nicht alleine durchzufiihren.

Bei samtlichen Arbeiten miissen die Unfallverhiitungsvorschriften fiir elektrische
Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.

Die Installation darf nur im spannungsfreien Zustand der Anlage erfolgen.

LEAKCOMP® 1C ist fiir die Montage auf einer Tragschiene nach DIN 50022
vorgesehen.

Das Gerat ist fest in der Verteilung zu montieren.
Das Gehéuse des LEAKCOMP® 1C darf nicht gedffnet werden.

A WARNUNG

Es muss sichergestellt sein, dass LEAKCOMP® 1C immer__gemeinsam mit dem
,Ableitstromerzeuger* zu- und abgeschaltet wird, um eine Uberkompensation
ausschlieen zu kénnen.

Eine Uberkompensation ist unzulassig, d. h. der Kompensationsstrom darf nicht héher
sein, als der Ableitstrom.

Fortsetzung auf der Folgeseite
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Installation

Fortsetzung

7.2

A WARNUNG
Der LEAKCOMP® 1C muss parallel zum ,Ableitstromerzeuger* angeschlossen werden.

Der Schutzleiter (PE) ist fest und niederohmig mit dem Schutzleiteranschluss (PE) des
Gerates zu verbinden.

Der LEAKCOMP® 1C darf nur in TN-S Netzen betrieben werden.

BEACHTEN

Beim Anziehen der Klemmen darf das maximale Anzugsdrehmoment von 0,8 Nm nicht
tiberschritten werden.

Aufstellbedingungen

A WARNUNG

Die Sicherheitshinweise aus dem Kapitel ,Sicherheit* und die technischen Daten aus
dem Kapitel , Technische Daten“ sind zu beachten.

Betriebsbedingungen

Der LEAKCOMP® 1C ist fiir die Montage auf einer Hutschiene nach DIN 50022
vorgesehen und ist lageunabhéngig.

Er ist fiir einphasige Netze mit TN-S-System (L/N/PE) vorgesehen.
Umgebungsbedingungen

Betrieb +10 °C bis +40 °C
Feuchte-Beanspruchung ohne Betauung, rel. Luftfeuchte < 80 %
Aufstellhohe <2000 m iNN

Verschmutzung Verschmutzungsgrad 2 (EN 50178)
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Installation

7.2.2  Anschlussbedingungen

A WARNUNG vor gefahrlicher elektrischer Spannung!
Lebensgefahr durch Str hlag! Tod oder schwere Verletzungen!

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sind die Vorsichtsmafnahmen zu
beachten.

Bei sémtlichen Arbeiten miissen die Unfallverhlitungsvorschriften fur elektrische
Anlagen und Betriebsmittel beachtet werden.

A WARNUNG
Die an den Klemmen C1 und C2 liegende interne Steuerspannung ist ausschlieRlich
fiir den Zweck der Steuerung des LEAKCOMP® 1C bestimmt. Sie darf nicht fiir einen
anderen Zweck verwendet werden!

Das Potenzial der Steuerspannung liegt auf Level N der Netzspannung.

Aus Sicherheitsgriinden miissen die Verbindungskabel folglich eine
Spannungsfestigkeit von mindestens 230V AC aufweisen und die Briicken an C1 und

C2 entsprechend isoliert sein.

A VORSICHT
Das Gerat muss mit der in den technischen Daten spezifizierten Spannung versorgt
werden. Eine zu hohe Spannung kann das Gerat zerstoren.

Das Gerat muss bei Spannungsfreiheit fest montiert werden.
Eine Falschverdrahtung kann das Gerat zerstoren.
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Installation

Anschliisse

Spannungsversorgung

Am LEAKCOMP® 1C miissen eine Phase (L), der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter
(PE) parallel der elektrischen Installation angeschlossen werden.

Bei der Auswahl der Phase ist darauf zu achten, dass diese auch den
LAbleitstromerzeuger” versorgt, da sonst keine Kompensation mdglich ist.

Phase und Neutralleiter miissen korrekt angeschlossen werden und durfen nicht
vertauscht werden. Ein Vertauschen von Phase und Neutralleiter wird von der roten LED
(ERROR) signalisiert.

Kompensationsanschluss

Der Kompensationsanschluss (PE) am LEAKCOMP® 1C ist mit dem Schutzleiter fest und
niederohmig zu verbinden. Wird der Anschluss entfernt, wird dies mit der roten LED
(ERROR) signalisiert.

Steueranschluss

Mit einer Briicke (Jumper) zwischen den Steueranschliissen C1 und C2 kann die Hohe
des Kompensationsstroms ausgewahlt werden.

Sind die Anschliisse C1 und C2 offen, so betragt der Kompensationsstrom 5 mA RMS.

Werden die Anschliisse C1 und C2 miteinander verbunden (werksseitig ist eine Briicke
bestlickt), so betragt der Kompensationsstrom 11 mA RMS.

pe?

l i
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Installation

7.4 Anschlussschema

74.1  Einzelbetrieb
Verdrahtung LEAKCOMP® 1C an einem Fehlerstrom-Schutzschalter.
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Installation

7.4.2 Parallelbetrieb
Verdrahtung von zwei parallel betriebenen LEAKCOMP® 1C an einem Fehlerstrom-
Schutzschalter.

IF1

Verbraucher
Load

J V]
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8.1

8.2

8.3

Inbetriebnahme / Bedienung

Inbetriebnahme / Bedienung

A GEFAHR

Es muss sichergestellt sein, dass LEAKCOMP® 1C immer_gemeinsam mit dem
LAbleitstromerzeuger” zu- und abgeschaltet wird, um eine Uberkompensation
ausschlieBen zu kénnen.

Eine Uberkompensation ist unzuldssig, d. h. der Kompensationsstrom darf nicht héher
sein, als der Ableitstrom.

BEACHTEN

Vor der Inbetriebnahme des LEAKCOMP® 1C muss die Héhe des Kompensations-
stroms (5 mA oder 11 mA) ausgewahlt werden.

Zum erfolgreichen Einsatz von LEAKCOMP® 1C ist es notwendig, zunéchst die
Gerate zu identifizieren, die fiir den Ableitstrom und damit fiir das Auslésen des
Fehlerstrom-Schutzschalters verantwortlich sind. Zudem sollte die Hohe des
Ableitstroms vor und nach dem Einsatz von LEAKCOMP® 1C gemessen werden, um
eine erfolgreiche Kompensation festzustellen (siehe Kapitel ,Vergleich Ableitstrom mit
und ohne LEAKCOMP® 1C<).

Einschalten

Beim Zuschalten der Versorgungsspannung fiihrt das Gerat zunéchst einen Selbsttest
durch, bei dem die korrekte Zuordnung von Phase (L) und Neutralleiter (N) und das
Vorhandensein des Schutzleiters (PE) ermittelt werden.

Sind Phase und Neutralleiter vertauscht oder fehlt der Schutzleiter, so blinkt die rote LED.

Wird ein zu hoher Potenzialunterschied zwischen Neutral- und Schutzleiter festgestellt, so
wird dies ebenfalls von LEAKCOMP® 1C detektiert und mit Blinken der roten LED
signalisiert.

Die blaue LED dient als Betriebsanzeige. Das Pulsieren der blauen LED signalisiert das
Vorhandensein der Netzspannung, den korrekten Anschluss von Phase, Neutralleiter und
Schutzleiter sowie den fehlerfreien Betrieb.

K ion ein- und

Durch das Unterbrechen der Kompensationsleitung am Anschluss PE, kann die
Kompensation ein- und ausgeschaltet werden.

AuBer Betrieb nehmen

Um den LEAKCOMP® 1C auRer Betrieb zu nehmen, ist die Spannungsversorgung an den
Klemmen L und N zu unterbrechen.
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8.4

8.5

8.6

Inbetriebnahme / Bedienung

LED Anzeigeelemente
Der LEAKCOMP® 1C besitzt als Anzeigeelemente zwei farbige Leuchtdioden:

/
i !
f

|
i i

\ERROR @/ \ERROR @/
\\\»—y/’ \\\»—’//
Anzeige Status
LED blau | Fehlerfreier Betrieb
LED rot Phase und Neutralleiter vertauscht

LED rot Schutzleiters nicht angeschlossen
LED rot Hoher Potenzialunterschied zwischen Neutral- und Schutzleiter

Kompensationsstrom einstellen

Der LEAKCOMP® 1C ist eine Festkompensation, d. h. der Kompensationsstrom wird, auf
die jeweilige Anwendung bezogen, auf einen festen Wert eingestellt.

Bei optimaler Hohe des Kompensationsstroms ist der resultierende 50 Hz Ableitstrom
nahezu null.

Mit einer Briicke zwischen den Anschliissen C7 und C2 kann die Héhe des
Kompensationsstroms ausgewahlt werden. Sind die Anschliisse C7 und C2 offen, so
betragt der Kompensationsstrom 5 mA RMS. Wird eine Briicke zwischen C7 und C2
bestiickt (werksseitig), so betragt der Kompensationsstrom 11 mA RMS.

Kompensationsstrom | Steuerklemmen C7und C2
5mA offen
11 mA gebriickt

Kompensationsstrom weiter erh6hen
Reicht der Kompensationsstrom nicht aus, um den Ableitstrom ausreichend zu
kompensieren, kénnen weitere LEAKCOMP® 1C parallel geschaltet werden.

Mit einem zweiten LEAKCOMP® 1C kénnen 16 mA oder 22 mA Kompensationsstrom
erzeugt werden.

Es muss weiterhin sichergestellt sein, dass keine Uberkompensation erfolgt.
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9.2
9.2.1

922

Fehlersuche

Fehlersuche

Blaue LED bleibt dunkel

Die blaue LED dient als Betriebsanzeige. Das Pulsieren der
blauen LED signalisiert das Vorhandensein der Netzspannung,
den korrekten Anschluss von Phase (L), Neutralleiter (N) und
Schutzleiter (PE) sowie den fehlerfreien Betrieb.

= Stellen Sie sicher, dass Phase, Neutralleiter und
Schutzleiter korrekt angeschlossen sind und die
Netzspannung zwischen Phase und Neutralleiter anliegt.

Rote LED blinkt

Phasenzuordnung inkorrekt

Beim Zuschalten der Versorgungsspannung fiihrt das Gerat
zunachst einen Selbsttest durch, bei dem die korrekte

Zuordnung von Phase (L) und Neutralleiter (N) ermittelt wird. : \
Sind Phase und Neutralleiter vertauscht, so blinkt die rote LED.  |=== e

= Stellen Sie sicher, dass Phase und Neutralleiter korrekt
angeschlossen und nicht vertauscht sind.

Schutzleiter fehlt

Beim Selbsttest des LEAKCOMP® 1C wird der korrekte Anschluss des Schutzleiters an
die Klemme PE ermittelt. Der Kompensationsstrom kann nur flieRen, wenn der
Schutzleiter am Kompensationsanschluss des Gerates angeschlossen ist. Ist der
Schutzleiter nicht mit der PE-Klemme am LEAKCOMP® 1C verbunden, so blinkt die rote
LED.

=> Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter fest und niederohmig mit dem
Kompensationsanschluss am LEAKCOMP® 1C verbunden ist.

Neutralleiterspannung

Wird ein zu hoher Potenzialunterschied zwischen Neutral- und Schutzleiter festgestellt, so
wird dies ebenfalls von LEAKCOMP® 1C detektiert und mit Blinken der roten LED
signalisiert.

=> Bitte messen Sie die Spannung zwischen Neutral- und Schutzleiter mit einem
geeigneten Messmittel. Liegt zwischen dem Neutral- und dem Schutzleiter eine
Spannung, so liegt ein Installationsproblem in der Anlagenverdrahtung vor das vor der
Inbetriebnahme des LEAKCOMP® 1C geldst werden muss. Ein Defekt am Gerét tritt
in der Regel dadurch nicht auf.

A  WARNUNG

Bei einer dauerhaften, erhéhten Spannung (>10V) zwischen Neutral- und Schutzleiter
bzw. den Anschliissen N und PE, kann ein Defekt am LEAKCOMP® 1€ auftreten!
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9.4

Fehlersuche

Fehlerstromschutzschalter 16st aus

Der Fehlerstromschutzschalter (FI) kann auslésen, wenn der Kompensationsstrom zu
niedrig oder zu hoch ist.

Ein optimales Verhaltnis von Kompensationsstrom zu Ableitstrom, ist die Voraussetzung
fiir einen sicheren Betrieb am Fehlerstromschutzschalter. Dies ist messtechnisch zu
Uberprifen.

Neben den 50 Hz Ableitstromen, kdnnen auch Ableitstréme anderer Frequenz auftreten,
die nicht von LEAKCOMP® 1C kompensiert werden (z. B. 150 Hz oder Ableitstréme im
kHz-Bereich). Auch fiir diese Falle bietet EPA eine entsprechende Lésung an.

Eine Messung des Ableitstroms auf der Ausgangsseite des Fehlerstromschutzschalters
wird empfohlen. Fir eine Ableitstrommessung mit Bewertung der Auslastung des
Fehlerstromschutzschalters, kann z. B. das Ableitstrom Mess- und Analysesystem
EPA LEAKWATCH verwendet werden (Infos unter www.leakwatch.de).

Serviceadresse

®  EpaGmbH

Fliederstralle 8

63486 Bruchkébel
Deutschland

Tel.: +49 (0) 6181 - 97 04 0
Fax: +49 (0) 6181 — 97 04 99
E-Mail: info@epa.de

Web: www.epa.de

WEEE-Reg.-Nr.: DE 64732845
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9.5 Storungen erkennen und beseitigen

Fehlersuche

Storung/Fehlermeldung

Magliche Ursache(n)

AbhilfemaBnahme

FI-Schutzschalter 16st
aus, trotz Verwendung
von LEAKCOMP® 1C

Verdrahtungsfehler —
Neutralleiter vor dem FI-
Schutzschalter abgegriffen

Verdrahtung tberpriifen und N
nach dem FI-Schutzschalter
abgreifen

Kompensationsstrom zu
niedrig

Kompensationsstrom erhéhen;
Briicke C7-C2 bestiicken;

Weitere(n) LEAKCOMP® 1C
parallel schalten

Kompensationsstrom zu
hoch

Kompensationsstrom reduzieren;
Briicke C1-C2 entfernen

50 Hz Fehlerstrom durch
Isolationsfehler

Isolationsfehler beseitigen

Hoher Ableitstrom bei
150 Hz

Ableitstrom dreiphasiger Umrichter
kompensieren
(z. B. EPA LEAKCOMP® HP)

EMV-Filter / Netzfilter
mit hohem Ableitstrom

Ableitstromarme Filter verwenden
(z. B. EPA NF-1ph-FSE)

Hohe Ableitstrome im
Bereich der Umrichter-
Taktfrequenz

Einsatz von NetZfiltern zur
Reduzierung hochfrequenter
Ableitstrome (z. B. EPA NF-DAR,
NF-KC-DAR)

Zu hoher Ableitstrom (mit
unbekannter Frequenz)

Ableitstromanalyse durchfiihren
(z. B. mit EPA LEAKWATCH)

Rote LED blinkt

Phase und Neutralleiter
vertauscht

Zuordnung Phase und
Neutralleiter am LEAKCOMP® 1C
priifen und ggf. Verdrahtung
andern

Keine
Schutzleiterverbindung

Vorhandensein des Schutzleiters
priifen und eine niederohmige
Verbindung zum Kompensations-
anschluss am sicherstellen

Hohe Neutralleiterspannung

Spannung zwischen Neutral- und
Schutzleiter priifen und ggf.
Potenzialunterschied beseitigen

Beide LEDs dunkel

Keine Netzspannung

Spannungsversorgung an
Klemmen L und N priifen

Geratedefekt

LEAKCOMP® 1C an EPA
einsenden

LEAKCOMP® 1C
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Anlagenpriifung und Instandhaltung

Anlagenpriifung und Instandhaltung

A WARNUNG

Die Priifungen miissen durch eine Elektrofachkraft, die zur Priifung befahigt ist,
Priferfahrung besitzt und Kenntnisse durch Priifungen vergleichbarer Anlagen
aufweisen kann, durchgefiihrt werden.

Bei der Erstpriifung elektrischer Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln sind die
Anforderungen der Norm DIN VDE 0100-600 ,Errichten von Niederspannungsanlagen
— Teil 6: Priifungen” zu beachten.

Bei der Wiederholungspriifung von elektrischen Anlagen und ortsfesten Betriebsmitteln
sind die Anforderungen der Norm DIN VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen
Anlagen — Teil 100: Aligemeine Festlegungen® zu beachten.

Die Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

BEACHTEN

LEAKCOMP® 1C ist bei bestimmungsgeméRer Verwendung wartungsfrei.
Eine Inspektion oder Wartung darf nur von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden.

Anderungen am Gerét, sofemn nicht explizit in dieser Betriebsanleitung beschrieben,
durfen nur durch EPA oder von EPA autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

Reparaturen

BEACHTEN

Das LEAKCOMP® 1C kann bei Nichtbeachten der Hinweise beschadigt oder zerstort
werden.

Reparaturen dirfen nur durch EPA oder von EPA autorisierten Reparaturstellen
vorgenommen werden. Eigenmachtige, unbefugte Eingriffe kdnnen zu Sachschaden
fiihren. Die Gewahrleistung durch EPA erlischt in diesem Fall.

Das Gehause darf nicht gedffnet werden.

Entsorgung

BEACHTEN

Bei LEAKCOMP® 1C handelt es sich um Geréte fiir den gewerblichen Einsatz. Diese
Gerate diirfen nicht an den kommunalen Sammelstellen fiir Elektrogeréate abgegeben
werden. Die Gerate enthalten Elektronikbauteile und miissen fachgerecht entsorgt
werden. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 64732845
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Thank you for choosing the LEAKCOMP® 1C leakage current compensation unit from
EPA.

If you have any technical questions, please give us a call:
Phone: +49 (0)6181 — 9704 — 0

For the latest information on this product, visit www.leakcomp.de and www.epa.de.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 10f 34
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Important basic information

1 Important basic information

1.1 Publication details

Published by:

Author:

Implementation:

Issue number:

Validity of device version:

© EPA GmbH

EPA GmbH ®
Fliederstr. 8 -
63486 Bruchkobel EPA%
Germany I
]
Phone: +49 (0) 6181 — 9704 -0 —

Fax: +49 (0) 6181 — 9704 -99

E-mail: info@epa.de

Web: www.epa.de | www.leakcomp.de
T. Bozem

K. Bonkosch, A. Meyer

1.5/04/2018

LEAKCOMP® 1C
HW 1.2

Al rights, including the rights to photomechanical reproduction and storage in electronic
media, are reserved by EPA GmbH. Commercial use or distribution of the text, models,
drawings and photos used in this product are not permitted. No part of this publication
may be reproduced, stored or transferred, distributed or translated in any form or using
any medium without prior written permission.

LEAKCOMP® 1C

www.leakcomp.de 40f34



Important basic information

Target group
This documentation is intended for qualified personnel as defined in IEC 60364.

Qualified personnel are persons who have the appropriate qualifications for the work to be
performed during the installation, assembly, startup and operation of the product.

Liability
The common names, trade names, descriptions of goods and other designations used in
this publication may be legally protected even if not specifically marked as such (for

example as trademarks). EPA GmbH accepts no liability or warranty for their free
availability.

The illustrations and text were compiled with the utmost care. Nevertheless, errors cannot
be excluded.
The publication is provided without guarantee.

The information it contains is provided solely for the purpose of customer information and
contains no representations or binding warranties. Binding statements are possible only in
response to specific inquiries.

The contents of this instruction manual are accurate at the date of printing. Since it is
under continuous development, the manufacturer reserves the right to change the
specification of the product and its performance data as well as the contents of this
instruction manual, in both technical and commercial terms, without prior notice. The
current version is available at www.LEAKCOMP.de or www.EPA.de.

Liability of the company EPA GmbH for any damage resulting from incorrect use of this
instruction manual or incorrect, erroneous or inappropriate installation or adjustment is
excluded. Interruptions to operation, loss of profit as well as loss of information and data
or consequential damages are excluded insofar as liability is not mandatory in accordance
with the law on product liability or in cases of intent, gross negligence or breach of
fundamental contractual obligations.

General equal treatment

EPA GmbH is aware of the importance of language with respect to the equal rights of
women and men and makes every effort to take this into account. To ensure better
readability, however, it was necessary to abstain from the consistent use of differentiated
formulations.

Registered trademarks

Brand names and trademarks are the property of their respective owners and are not
generally marked as such in this manual.

The absence of such marking does not mean that a name is free within the meaning of
brand and trademark law.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 50f34
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Important basic information

1.6 Symbols and signal words

The following symbols and signal words are used in this documentation to indicate
hazards and important information:

Symbol/signal word Meaning
Q Warning of hazardous electrical voltage
A DANGER Draws your attention to a hazardous situation that will

result in serious injury or death if not avoided.

A WARNING Draws your attention to a hazardous situation that may
result in serious injury or death if not avoided.

A cAuTION Draws your attention to a hazardous situation that may
result in minor to moderate injury if not avoided.

IMPORTANT NOTE Draws your attention to the handling and impact of safety
information.

NOTE Draws your attention to the handling and impact of safety
information.

Draws your attention to possible damage to property and
other important information.

The installation must be carried out by a qualified
electrician (IEC 60417-6182).
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Important basic information

Marking on the product

lllustration Description

Yo LED displays

Blue LED: Status display (RUN)
Red LED: Error display (ERROR)

Terminal assignment

Mains connection (phase and neutral conductor): L /N
Protective earth conductor / compensation: PE
AcA Compensation selection 5 mA or 11 mA: c1/C2

PE C1 G2

EPAGMH

Fliecersirate 8 E PA%
D-63486 Bruchkskel

Tel.:+49 (0) 6181 5704 -0 Type plate
Wek: wileakcomp de

e
4 (M

Festkompensation fiir Ableitstrome

einphasiger Verbraucher B Manufacturer’s details and technical data

Typ: LEAKCOMP®1C @

Bemessungsspannung:  230V/50 Hz 5

Kompensation: 5mA/11mA o

Temperaturbereich: -10.+40°C £

Schitzat: P20 i

Version: HW1.2 L

CE mark

The CE mark is on the device nameplate. c €

The device complies with the relevant essential requirements of all applicable EU
directives. The declaration of conformity can be found in the chapter “Declaration of
conformity”.

EMC Limit Class

LEAKCOMP® 1C meets the limit values for emitted interference according to DIN EN
55011 / CISPR 11 Class B Group 1. The interference immunity corresponds to DIN EN
61000-6-2.

The device is classified in accordance with DIN EN 61326-1 (VDE 0843-20-1) and is
suitable for use in residential, business and commercial areas as well as in industrial
environments.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 7of34
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110  Declaration of Conformity

soszses |
EPA%
Konformitatserklarung __
Declaration of Conformity —

Dokument Nr.: CEK1708005

Document No.

Hersteller EPA GmbH, Fliederstrae 8, 63486 Bruchkobel, Germany

Manufacturer

Product description Leakage current foed-compensation

Produktgruppe: Elextrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate

Product category: for control use

Typenbezeichnung: LEAKCOMP® 1C

Type / Model

Die Produkte sind in Ubereinstimmung mit den folgenden Richtiinien:
The products are in accordance with the following directives:

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU vom 26. Februar 2014
Low-Voltage Direcive 2014/3S/EC as of February 26, 2014

EMV-Richtiinie 2014/30/EU vom 26. Februar 2014
EMC Directive 2014/30/EC as df February 26, 2014

Bei der Fertigung und Prifung der Produkte wurden die folgenden Normen zur Anwendung gebracht:
The products have been g

Sicherheitsbestmmungen:  DIN EN 61010-1:2011-07; VDE 0411-1:2011-07
Safely requrements:

EMV-Anforderungen: DIN EN 61326-1:2013-07; VDE 0843-20-1:2013-07
EMC requirements:

Ort, Datum: Bruchkobel, 3008.2017
Place and date of issue:

259,
Unterschrift: Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Pemsel "2
Signature:
-

* Furktion Geschafsfuhve / Functior: Managng Director

EPA%
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Important basic information

Product description

There is an increasing use of residual current circuit breakers in industry for personal
safety and fire protection. Modern components used in automation technology generate
leakage currents when the system is operating. These so-called “operational” leakage
currents are interpreted by the RCDs as differential currents and thus often lead to
unreliable operating states or to their complete shutdown. The residual current circuit
breaker cannot distinguish between the operational leakage currents and true fault
currents.

The EPA LEAKCOMP® 1C compensates capacitive currents with a frequency of 50 Hz,
which occur due to EMC filtering of single-phase consumers (such as those that occur
with power supplies, frequency converters, UPSs, lamps, mains filters, etc.)

The LEAKCOMP® 1C leakage current compensation unit is used in electrical plants,
machines or devices that cause 50 Hz leakage currents and are to be operated on
residual current circuit breakers (RCCBs).

The LEAKCOMP® 1C compensates for the leakage currents occurring with single-phase
consumers during operation preventing inadvertent or ‘nuisance’ tripping of residual
current devices caused by excessively high 50 Hz leakage currents. The device works
with all common RCCBs of the types A, F, B and B+ (ideally with short-term delay; a
suitable type must be chosen according to the regulations!).

The size of the 50-Hz-compensation current is set at 5 mA and can be increased to 11 mA
via a jumper. If the compensation current is not sufficient to compensate for the leakage
current, additional LEAKCOMP® 1C devices can be connected in parallel.

The LEAKCOMP® 1C has two LED indicators.

The blue LED functions as the operating display and indicates the presence of the power
supply and fault-free operation. Reversed phase and neutral conductors, high neutral
conductor voltage (potential difference between neutral and protective earth conductor) or
the absence of the protective earth conductor on the LEAKCOMP® 1C is indicated by the
red LED.

IMPORTANT NOTE

Along with 50 Hz leakage currents, leakage currents of other frequencies can also
occur that are not compensated by the LEAKCOMP® 1C. EPA also offer a suitable
solution for these cases.

For leakage current measurement with analysis of the utilisation of the residual
current circuit breaker, we recommend using the leakage current analysis system
EPA LEAKWATCH (more information at www.leakwatch.de).

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 9of34

I V—-—rozm



I V—-—rozm

112  Delivery contents

Important basic information

Leakage current
compensation unit

LEAKCOMP® 1C

EPA Article No.:
50275675

Operating manual
LEAKCOMP® 1C

EPA Article No.:
50275681

LEAKCOMP® 1C

www.leakcomp.de
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Safety instructions

Safety instructions A

Intended use of the unit

Area of application

The EPA LEAKCOMP® 1C compensates capacitive currents with a frequency of 50 Hz
that occur due to EMC filtering of single-phase consumers.

The LEAKCOMP® 1C leakage current compensation unit is used in electrical plants,
machines or devices that cause 50 Hz leakage currents and are to be operated on
residual current circuit breakers (RCCBs).

The LEAKCOMP® 1C compensates for the leakage currents occurring with single-phase
consumers during operation preventing inadvertent or ‘nuisance’ tripping of residual
current devices caused by excessively high 50 Hz leakage currents. The device works
with all common RCCBs of the types A, F, B and B+ (ideally with short-term delay; a
suitable type must be chosen according to the regulations!).

IMPORTANT NOTE

Operational leakage currents can accept frequencies # 50 Hz and cause a
malfunction of the residual current device.

Continued on next page
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Safety instructions

Inadmissible operating conditions

A DANGER

To prevent overcompensation, it is important that the LEAKCOMP® 1C is always
switched on and off together with the leakage current generator.

Overcompensation is inadmissible, i.e. the compensation current must not be higher
than the leakage current.

A stand-alone operation without a leakage current generator is not permissible.

A CAUTION

The LEAKCOMP® 1C must only be used under the conditions and for the purposes for|
which it was designed (see also “Intended use” chapter).

Particular attention should be paid to the safety instructions and the technical data
setting out the ambient conditions.

Operational safety is not guaranteed in the event of modification or improper use.

High voltage differences between the neutral conductor and the protective earth
conductor can overload or destroy the device.

Strong electromagnetic fields can affect the function of the device.

External mechanical loads are not allowed.

IMPORTANT NOTE
The device is not suitable for:
¢ The reduction of # 50 Hz leakage currents,

* The reduction of 150 Hz operational leakage currents on three-phase devices
(servo or frequency inverters),

* The reduction of operational leakage currents for the purpose of compliance with
maximum permitted limits for leakage currents (e.g. 3.5 mA limit for mobile
devices) in compliance with EN 50178 and 10 mA limit for machines in compliance
with EN 60204-1),

* The reduction of leakage currents higher than those specified for the device,
* Use on AC-type residual current circuit breakers (prohibited in Germany!),
« Systems/machines with power regeneration.

* Potentially explosive atmospheres.
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Safety instructions

Requirements for personnel

A WARNING

Installation and work on the LEAKCOMP® 1C may only be carried out
by qualified personnel.

Qualified personnel as defined by this instruction manual are electricians

who are familiar with the installation, assembly, startup and operation of the device,
with the hazards involved, and who, based on their technical training, are also familiar
with the relevant standards and provisions.

Repairs may only be carried out by authorised repair centres. Unauthorised tampering
can lead to property damage and will void the warranty provided by EPA GmbH.

Responsibility:

A WARNING

Electronic devices are never fail-safe. The installer and/or operator of the machine or
system is responsible for ensuring that the system/machine is restored to a safe state if|
the device fails or the residual current device is tripped.

The safety requirements for electrical controllers are set out in DIN EN 60204-1; VDE
0113-1 "Safety of machinery" in the section titled "Electrical equipment of machines".
These provisions ensure the safety of persons and machines as well as the
maintenance of the functional capability of the machine or system and must be
observed.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 130f 34
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Safety instructions

Connection

A WARNING of hazardous electrical voltage
Risk to life from electric shocks! Death or serious injury!
To avoid electric shock, take appropriate precautions.

Follow the accident prevention regulations for electrical systems and equipment when
carrying out all work.

A WARNING
Terminals C1 and C2 are intended solely for controlling the LEAKCOMP® 1C. These
must not be used for any other purpose.

The potential at terminals C1 and C2 is at level N (neutral conductor) of the mains
voltage. For safety reasons, the relay contacts (if used) must therefore have a
dielectric strength of at least 230 VAC, and the connecting cables/jumpers at C1 and
C2 must be insulated accordingly.

A CAUTION
The device must be supplied with the voltage specified in the technical data. Higher
voltages higher can destroy the device.

Surge voltages between the terminals can destroy the device.

The device must be fixed firmly into place while the power supply is disconnected and
no parts are live.

The LEAKCOMP® 1C must have a fixed, low-impedance connection with the protective
earth conductor (PE).

The LEAKCOMP® 1C must only be used in TN-S networks.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de
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Safety instructions

25 Following the operating instructions

IMPORTANT NOTE

Please read this manual carefully. It contains important information about the
installation and operation of the LEAKCOMP® 1C.

The LEAKCOMP® 1C has been subjected to extensive testing and left the factory in a
technically and operationally safe condition. To maintain this condition, the user must
follow the safety instructions in this manual.

We assume no liability for damage caused by failure to follow these instructions.

This manual is an integral part of the product and is valid only for the
LEAKCOMP® 1C leakage current compensation unit manufactured by EPA GmbH.

Please pass this manual on to the system operator/end customer/service technician so
that it is available when required.

Keep these operating instructions and all other applicable documents in a safe place to
ensure that they are available when required.

This is a translation of the original German instruction manual.

I V—-—rozm

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 15 0f 34



I V—-—rozm

3 Technical data

31 Rating

Technical data

Network configuration

TN-S system (L /N / PE)

Rated voltage

230 VAC +10%, single phase

Rated frequency

50 Hz+ 1%

Compensation frequency

50 Hz+ 1%

Compensation current

max. 11 mA (RMS)
selectable: 5 mA or 11 mA (with jumper C1-C2)

Power loss <2VA
Operation: -10...+40°C

Ambient temperature Storage:  -20...+75°C
Transport:  -20...+75°C

Rel. humidity <80%, without condensation

Atmospheric pressure 70..106 kPa

Dimensions 17.5 x 90 x 56.4 mm

Weight Approx. 65 g

Mounting / fitting on DIN EN 50022 mounting rail, position as required
Mains connection: LN

Connections Protective earth conductor / compensation connection: PE
Selection of compensation current 5/ 11 mA: C1 C2
Cable cross-section: max. 2.5 mm? (14 AWG) massive

max. 1.5 mm? (16 AWG) flexible with sleeve
Max. tightening torque 0.8 Nm
; Blue LED: Operating/status display (RUN)

Displays Red LED: Error display (ERROR)

Protection class 1P20

Direct contact protection DGUV V3 (BGV A3)

Flammability UL94 V-0

Housing material PA

EMV EN 61326-1, EN 55011 (Class B), EN 61000-6-2

Safety EN 61010-1

Conformity CE, RoHS (2011/65/EU)

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 16 of 34




Technical data

3.2 Dimensions

L)
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All dimensions are specified in mm. Tolerance +1 mm. Subject to change.
Current CAD files can be downloaded at www.epa.de.
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Function

Function

Functional description

Initial situation

There is an increasing use of RCDs for personal safety-and fire protection purposes. The
modern components used in automation technology (such as frequency inverters, RFI
filters, switching power supplies, shielded motor cables etc.) generate leakage currents
when the system is operating. These so-called "operational” leakage currents are
interpreted by the protective devices as differential currents and therefore often lead to
unreliable operating states in the residual current device or the complete shutdown of the
system. The residual current circuit breaker cannot distinguish between the operational
leakage currents and true fault currents.

Application

To prevent the unwanted tripping of the residual-current circuit breaker (RCCB), a device
is needed that can compensate for capacitive leakage currents with a frequency of 50 Hz.
The leakage current compensation device LEAKCOMP® 1C was specially developed for
this purpose (compensation current selectable 5 or 11 mA). Itis used in electrical systems
or machines in which (mostly single-phase) devices with an integrated EMC filter are
connected to residual current devices (RCDs) or residual current circuit breakers (RCCBs)
with rated residual currents of Ia = 30 mA or higher (according to DIN VDE 0100- 530).

LEAKCOMP® 1C

The LEAKCOMP® 1C compensates for operational leakage currents occurring in the
system/machine and thus prevents the inadvertent or unwanted tripping of RCDs caused
by excessively high 50 Hz leakage currents.

This functionality is available for all common RCCBs of the types A, F, B and B+ (short-
time delayed [STD] versions are recommended). The size of the 50-Hz-compensation
current is set at 5 mA and can be increased to 11 mA via a jumper. If the compensation
current is not sufficient to compensate for the leakage current, additional LEAKCOMP® 1C
devices can be connected in parallel.

The LEAKCOMP® 1C has two LED indicators.

The blue LED functions as the operating display and indicates the presence of the power
supply and fault-free operation.

The red LED indicates a device fault. The following faults are detected:
* Reversal of the phase and neutral conductors
* Lack of protective earth conductor

* High neutral conductor voltage
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4.2 Analysis of RCCB utilisation

For leakage current measurement with an analysis of the RCCB utilisation, we
recommend using the leakage current analysis system EPA LEAKWATCH (more
information at www.leakwatch.de).

LW-NETBOOK LW-SET-MZ

I RoD
Shamam  EPA\RCCB1-0,03
Messeinheit:

Ableitstrom - Analyse

ANGEHALTEN Analyse Einstellungen

Womsung | 90% WS 117 mA
T [ )

wStom 1000,

e 100000
Skalierung a W
= 220 100000
LW-Soft
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Function

Comparing leakage current with and without the LEAKCOMP® 1C

Below is an example of a Fast Fourier Transformation (FFT) for determining the frequency
and amplitude of the leakage current. A commercial single-phase switching power supply
with integrated EMC mains filter was measured. The red line shows the tripping threshold
of a 30 mA RCCB (here EPA RCCB1).

Leakage current without the LEAKCOMP® 1C

deranase | efelimere | RCD-Auslastung | 76 % RMS 20,9 mA

<2
H
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The measured 50 Hz leakage current in this example is 20.9 mA and the utilisation of the
RCCB is 76%.

Since a 30 mA residual current device can already trigger normatively at 15 mA (50% of
the rated residual current la,), this value must be viewed with a critical eye.

To ensure that the RCCB works reliably, the leakage current at 50 Hz should be less than
15 mA, if possible.

» The RCCB cannot work reliably! Tripping due to the high 50 Hz leakage current is very
likely.

Leakage current with the LEAKCOMP® 1C

ieranalyse | eftetimerte | RCD-Auslastung [ 37 % RMS 10,8 mA
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The measured 50 Hz leakage current in this example is 10.8 mA and the utilisation of the
RCCB is 37%.

With the LEAKCOMP® 1C, the 50 Hz leakage current is reduced to 10.8 mA and is thus
below the possible tripping threshold of 15 mA (50% of the rated fault current ).

» The RCCB cannot work reliably! No further tripping due to the 50 Hz leakage current.
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5.3

Delivery, internal transport, unpacking

Delivery, internal transport, unpacking

Delivery
For the components included in delivery, please refer to the section titled "Delivery
contents".

All LEAKCOMP® 1C have been subjected to extensive testing and have left the factory in
a technically and operationally safe condition.

A WARNING
Read the operating instructions carefully before use.

Internal transport

The device must be protected against external influences for transport (knocks, vibration,
temperature, dirt etc.). The transport conditions are set out in the section titled "Storage
and transport".

Unpacking

IMPORTANT NOTE
Check the unit for external damage.

Please keep the original packaging and operating instructions.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 210f34
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Storage and transport

6 Storage and transport
6.1 Ambient conditions
Storage -25°C to +55°C (EN 60721-3-1, 1K3)
Transport -25°C to +70°C (EN 60721-3-1, 2K3)
Moisture and humidity Condensation not allowed, relative humidity < 80%
Soiling Pollution degree 2 (EN 50178)
A cAuTION

Damage possible
Risk of damage to the unit from improper storage or transport.

NOTE

If the unit has been transported at extreme temperatures, it requires an
acclimatisation period of at least 2 hours before operation.

Strong vibrations, knocks, shocks and soiling (liquids and solid foreign bodies) must
be avoided at all times as they can cause damage to the unit.

6.2 Storage
Always ensure that the LEAKCOMP® 1C is stored in a correct and proper manner.
The unit must be stored in a dry, enclosed space.

6.3 Transport

Where possible, transport the LEAKCOMP® 1C properly in its original packaging.
The packaging included in delivery can be used for transport.

LEAKCOMP® 1C www.leakcomp.de 22034
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Installation

Installation

Safety instructions for installation

A DANGER
A Warning of hazardous electrical voltage!
Risk to life from electric shocks! Death or serious injury!
Take appropriate precautions to prevent electric shocks.

A DANGER

The LEAKCOMP® 1C must only be installed by an authorised and qualified specialist
who is familiar with the relevant safety provisions.

Work in hazardous proximity to electrical systems should only be performed under the
instruction of a responsible electrician and not carried out alone.

Follow the accident prevention regulations for electrical systems and equipment when
carrying out all work.

Installation should only be carried while the power supply is disconnected and no parts
in the system are live.

The LEAKCOMP® 1C is designed for mounting on a rail in accordance with DIN 50022.
The device must be firmly installed in the distribution board.
The housing of the LEAKCOMP® 1C must not be opened.

A WARNING

To prevent overcompensation, it is important that the LEAKCOMP® 1C is always
switched on and off together with the leakage current generator.

An overcompensation is inadmissible, i.e. the compensation current must not be
higher than the leakage current.

Continued on next page

Continued
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721

Installation

A WARNING
The LEAKCOMP® 1C must be connected in parallel to the "leakage generator".

The protective conductor (PE) must be connected to the protective conductor terminal
(PE) of the device with a fixed, low-impedance connection.

The LEAKCOMP® 1C must only be used in TN-S networks.

IMPORTANT NOTE

When tightening the terminals, the maximum tightening torque of 0.8 Nm must not be
exceeded.

Installation conditions

A WARNING

Follow the safety instructions in the section titled "Safety" and note the technical data in
the section titled "Technical data".

Operating conditions

The LEAKCOMP® 1C operates independently of position and is designed for mounting on
a top-hat rail in accordance with DIN 50022.

It is designed for single-phase TN-S networks (L//N/PE).
Ambient conditions

Operation +10°C to +40°C

Moisture and humidity Without condensation, relative humidity <80%
Installation altitude <2000 mabove sea level

Soiling Pollution degree 2 (EN 50178)
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Installation

7.2.2  Connection conditions

A WARNING of hazardous electrical voltage
Risk to life from electric shocks! Death or serious injury!
To avoid electric shock, take appropriate precautions.

Follow the accident prevention regulations for electrical systems and equipment when
carrying out all work.

A WARNING
The internal control voltage at terminals C1 and C2 is intended solely for controlling
the LEAKCOMP® 1C. It must not be used for any other purpose!

The potential of the control voltage is on level N of the mains voltage.

For safety reasons, the connecting cables must therefore have a dielectric strength of
at least 230 VAC and the jumpers at C1 and C2 must be insulated accordingly.

A CAUTION

The device must be supplied with the voltage specified in the technical data. Higher
voltages higher can destroy the device.

The device must be fixed firmly into place while the power supply is disconnected and
no parts are live.

Improper wiring can destroy the device.
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7.3
7.31

732

733

Installation

Connections

Power supply

On the LEAKCOMP® 1C, a phase (L), the neutral conductor (N) and the protective earth
conductor (PE) must be connected in parallel to the electrical installation.

When selecting the phase, it must be ensured that it also supplies the "leakage current
generator", as compensating is impossible otherwise.

The phase and neutral conductor must be properly connected and must not be reversed.
Reversed phase and neutral conductors is indicated by the red LED (ERROR).

Compensation connection

The compensation connection (PE) on the LEAKCOMP® 1C must be connected to the
protective conductor in a permanent and low-resistance manner. If the connection is
removed, this is indicated by the red LED (ERROR).

Control connection

The magnitude of the compensation current can be selected with a jumper between
control terminals C1 and C2.

If terminals C1 and C2 are open, the compensation current is 5 mA RMS.

If terminals C1 and C2 are connected (jumper provided from factory), the compensation
currentis 11 mA RMS.

PE C1 C2

1ee

l i
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74 Wiring diagram
74.1  Standalone operation
Wiring the LEAKCOMP® 1C to an RCCB.

]

RCCB

Y
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ERROR
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7.4.2 Parallel operation

Wiring of two LEAKCOMP® 1C operated in parallel to an RCCB.

[

’_
2z

Leakage

PE C1 C2
Y X

LEAKCOMP*1C

Abeitstrom-
Kompensation

PE C1 C2
'YX

Verbraucher
Load

]

R

|

Installation
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8.1

8.2

8.3

Startup / Operation

Startup / Operation

A DANGER

To prevent overcompensation, it is important that the LEAKCOMP® 1C is always
switched on and off together with the leakage current generator.

An overcompensation is inadmissible, i.e. the compensation current must not be
higher than the leakage current.

IMPORTANT NOTE

The level of the compensation current (5 mA or 11 mA) must be selected before
commissioning the LEAKCOMP® 1C.

To successfully deploy the LEAKCOMP® 1C, it is necessary to first identify the
devices that are responsible for the leakage current and thus for tripping the RCCB. In
addition, the level of the leakage current before and after using the LEAKCOMP® 1C
should be measured in order to determine whether the compensation was successful
(see chapter “Comparing leakage current with and without the LEAKCOMP® 1C”).

Switching on

When the supply voltage is switched on, the device first carries out a self-test, which
detects and if necessary corrects the correct assignment of the phase (L) and neutral
conductors (N) and the presence of the protective earth conductor (PE).

If phase and neutral are reversed or the protective earth conductor is missing, the red
LED flashes.

If too high of a potential difference between the neutral and protective earth conductor is
identified, then this is also detected by the LEAKCOMP® 1€ and indicated by a flashing
red LED.

The blue LED serves as an operating display. A pulsating blue LED indicates that the
mains voltage is present, as well as proper connection of the phase, neutral conductor
and protective earth conductor and fault-free operation.

Switch compensation on and off

Compensation can be switched on and off by interrupting the conductor PE at the
compensating line.

Shutdown
To shut down the LEAKCOMP® 1C, disconnect the power supply to terminals L and N.
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8.4

8.5

8.6

Startup / Operation

LED display elements
The LEAKCOMP® 1€ has two colour LED indicators.

RUN .'

\ERROR @/

RUN O

\ERROR @/

= »

Display Status

Blue LED | Fault-free operation

Red LED | Phase and neutral reversed

Red LED | Protective earth conductor not connected

Red LED | High potential difference between neutral and protective earth
conductor

Setting the compensation current

The LEAKCOMP® 1C provides fixed compensation, meaning that the compensation
current is set to a fixed value for the respective application.

With an optimal compensation current level, the resulting 50 Hz leakage current is almost
zero.

The level of the compensation current can be selected with a jumper between terminals
C1and C2. If terminals C7 and C2 are open, the compensation currentis 5 mA RMS. If a
jumper is provided between C7 and C2 (from factory), the compensation current is 11 mA
RMS.

Compensation Control terminals C7 and
current
5mA open
11 mA bridged
Further inc ing the | current

If the compensation current is not sufficient to compensate for the leakage current,
additional LEAKCOMP® 1C devices can be connected in parallel.

Using a second LEAKCOMP® 1C it is possible to generate 16 mA or 22 mA compensation
currents.

You must still ensure that no overcompensation occurs.
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9.1

9.2
9.2.1

9.2.3

Troubleshooting

Troubleshooting

Blue LED remains off

RN @

\ERROR @/

The blue LED serves as an operating display. A pulsating blue
LED indicates that the mains voltage is present, as well as
proper connection of the phase (L), neutral conductor (N) and
protective earth conductor (PE) and fault-free operation.

= Make sure that the phase, neutral and protective earth
conductors are correctly connected and the mains supply
between phase and neutral conductor is present.

Red LED is flashing

Incorrect phase allocation

When the supply voltage is switched on, the device first carries
out a self-test, which detects and if necessary corrects the
correct assignment of the phase (L) and neutral conductors (N).
If phase and neutral are swapped, the red LED flashes.

" 1
\ERROR @/

> Ensure that the phase and neutral are connected correctly
and not reversed.

Protective earth conductor missing

The proper connection of the protective earth conductor to the PE terminal is determined
during the self-test of the LEAKCOMP® 1C. The compensation current can only flow if the
protective earth conductor is connected to the compensation connection of the device. If
the protective earth conductor is not connected to the PE terminal on the LEAKCOMP®
1C, the red LED flashes.

= Make sure the protective earth conductor is firmly connected to the compensation
connection on the LEAKCOMP® 1C with low resistance.

Neutral conductor voltage

If too high of a potential difference between the neutral and protective earth conductor is
identified, then this is also detected by the LEAKCOMP® 1C and indicated by a flashing
red LED.

> Please measure the voltage between the neutral and protective earth conductors with
a suitable measuring device. If there is voltage between the neutral and protective
earth conductors, there is an installation problem with the system wiring that must be
dealt with before the starting the LEAKCOMP® 1C. This does not generally cause a
defect in the device.

A  WARNING

In the event of a permanently raised voltage (>10V) between the neutral and
protective earth conductors or terminals N and COMP, a defect may occur in the
LEAKCOMP® 1C.
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9.3

9.4

Troubleshooting

RCCB trips
The RCCB may trip if the compensation current is set either too high or too low.

An optimal ratio of compensation current to leakage current is required for safe operation
at the RCCB. This must be checked metrologically.

Along with 50 Hz leakage currents, leakage currents of other frequencies can also occur
that are not compensated by the LEAKCOMP® 1C (e.g. 150 Hz or leakage currents in the
kHz range). EPA also offer a suitable solution for these cases.

We recommend measuring the leakage current on the output side of the RCCB. The
leakage current analysis system EPA LEAKWATCH (further information at
www.leakwatch.de) can be used to measure the leakage current and analyse the
utilisation of the RCCB.

Service address

® EPA GmbH

Fliederstrale 8

63486 Bruchkobel

Germany

Phone: +49 (0) 6181 - 97 04 0
Fax: +49 (0) 6181 — 97 04 99
Email: info@epa.de

Web: www.epa.de

WEEE-Reg.-No.: DE 64732845
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9.5 Fault detection and rectification

Troubleshooting

Fault/error g Possibl (s) Remedy

RCCB trips, despite the Wiring error — neutral Check wiring and tap N after
use of the LEAKCOMP® conductor tapped before residual current circuit breaker
1C. residual current circuit breaker

Compensation current is too
low

Increase compensation current;
Insert jumper C71-C2;

Switch additional LEAKCOMP® 1C
(s) in parallel

Compensation current is too
high

Reduce compensation current;
Remove jumper C1-C2;

50 Hz leakage current due to
insulation fault

Correct insulation fault

High leakage current at
150 Hz

Compensate leakage current of
three-phase inverter
(e.g. EPA LEAKCOMP® HP)

EMC filter /mains filter
with high leakage current

Use low-leakage current filters
(e.g. EPA NF-1ph-FSE)

High leakage currents in the
range of the inverter switching
frequency

Use additional mains filters to
reduce high-frequency leakage
currents (e.g. EPA NF-DAR, NF-KC-
DAR)

Leakage current too high (with
unknown frequency)

Carry out a leakage current analysis
(e.g. with EPA LEAKWATCH)

Red LED is flashing

Phase and neutral reversed

Check assignment of phase and
neutral conductor on LEAKCOMP®
1C and change wiring if necessary

No protective conductor
connection

Check for presence of protective
earth conductor and ensure a low-
resistance connection to the
compensation terminal

High neutral conductor
voltage

Check voltage between neutral and
protective earth conductor and
eliminate potential difference, if any

Both LEDs are off

No power supply

Check voltage supply at terminals L
and N

Device defective

Send the LEAKCOMP® 1C to EPA

LEAKCOMP® 1C

www.leakcomp.de
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10

"

12

Y inspection and mai 1ance

System inspection and maintenance

A WARNING

These tests must be carried out by a qualified electrician who is competent to carry out
the tests, has experience of testing and possesses a knowledge based on the testing
of comparable systems.

For the initial test of electrical systems and stationary equipment, the requirements of
the standard DIN VDE 0100-600 "Low-voltage electrical installations — Part 6:
Verification" must be met.

For the repeat test of electrical systems and stationary equipment, the requirements of
the standard DIN VDE 0105-100 "Operation of electrical installations — Part 100:
General requirements” must be met.

Always follow the accident prevention regulations.

IMPORTANT NOTE

When used as intended, the LEAKCOMP® 1C is maintenance-free.
Inspection or maintenance should only be carried out by qualified electricians.

Unless explicitly described in these operating instructions, modifications to the device
may only be carried out by EPA or persons authorised by EPA.

Repairs

IMPORTANT NOTE
The LEAKCOMP® 1C can be damaged or destroyed if the instructions are not followed.

Repairs may only be carried out by EPA or repair centres authorised by EPA.
Unauthorised tampering can lead to property damage and will void the warranty
provided by EPA.

The housing should not be opened.

Disposal

IMPORTANT NOTE

The LEAKCOMP® 1C is a device intended for commercial use. These devices should
not be disposed of at municipal collection points for electrical appliances. The devices
contain electronic components and must be disposed of properly. If you have any
questions, please contact us.

WEEE-Reg.-No.: DE 64732845
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Marken - Geschéftliche Bezeichnungen

Das Fehlen der Kennzeichnung eines evenuell bestehenden gewerblichen Schutzrechtes bedeutet icht, dass der ewahnte Firmen- und/oder Produktname frei ist. Das EPA-Logo und EPA-Zeichen
sind eingetragene Warenzeichen der EPA GmbH. Alle Rechte und technische Anderungen vorbehalten. Stand: 15 / 04.2018 Best-Nr.: 50275681
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